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1. TÉTEL 
 

- Milyen ellenállás összetevők határozzák meg egy földön álló és a fázisvezetőt megérintő 
emberen átfolyó áram nagyságát? Az egyes ellenállás összetevőket hogyan lehet befolyásolni 
(növelni)? Melyik a legveszélyesebb árampálya az emberi testben? 

 
- Szilárd anyagoknak, a folyadékoknak és a gázoknak (gáz, gőz és köd) melyik jellemzőjén alapul 

az anyagok tűzveszélyességi besorolása? Tűzvédelmi szempontból milyen összefüggés van a 
dohányzási tilalom és a tűzvédelmi besorolás között? Mit kell tennie, ha felülvizsgálat során 
eltérést tapasztal? 

- Ismertesse a lakóépület (társasház vagy egylakásos épület) szabványosan kialakított mérőhelyét 
a szükséges túláramvédelmi szervekkel és a tűzvédelmi leválasztás előírásainak betartásával! 

 
2. TÉTEL 

 
- Ismertesse a minősítő irat jelentés célszerű tagozódását, témaköreit (tartalomjegyzékszerű 

felsorolással)! Milyen szabványokra és rendeletekre kell hivatkozni? 
 
- Mi a gyulladási hőmérséklet, a lobbanáspont és az éghetőségi (robbanási) határérték? Mi a 

szerepük ezeknek az anyagjellemzőknek a felülvizsgálatnál? 

- Sorolja fel a védőcsövek típusait. Ismertesse az alkalmazásukat a helyiség jellegétől függően 
(poros, marópárás és rb.-s helyiségénél)! Milyen védőcső helyezhető aljzatbetonba? Mit tud a 
fémtömlő (ún. fém gégecső) alkalmazhatóságáról? 

 
3. TÉTEL 

 
- Ismertesse a helyszíni felülvizsgálat előkészítésének főbb szempontjait (felülvizsgálandó üzem 

főbb villamos jellemzői, dokumentációi, a felülvizsgálat személyi, tárgyi és rendészeti feltételei, 
stb.)! 

- Tűzvédelmi szempontból mit nevezünk helyiségnek, építménynek, szabadtérnek és 
létesítménynek? Milyen jelentőséggel bírnak ezek a fogalmak általános tűzvédelmi és villamos 
biztonságtechnikai - felülvizsgálati - szempontból? Mi a szabadtér?  

- Ismertesse a szabadtéri villamos berendezések felülvizsgálatának főbb szempontjait (leválasztás, 
védettség, túláramvédelem, vezetékek alkalmazása, szerelése, terhelhetősége)! 
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4. TÉTEL 

 
- Ismertesse a kisfeszültségű sugaras elosztóhálózat túláramvédelmi rendszerét, az alkalmazott 

védelmek összefüggéseit, a szelektivitás fogalmát és megvalósítását, a tápponti (főelosztó 
gyűjtősínjén fellépő) zárlati áram (független zárlati áram) meghatározását! 

 
- Hogyan vizsgálná a különböző áramnemű, feszültségű, érintésvédelmi osztályú gyártmányok 

számára létesített dugaszolóaljzatokat, ill. készülékcsatlakozókat? Hol kötelező védőérintkezős 
dugaszolóaljzat szerelése? 

 
- Hogyan végzi a felülvizsgálatot, 

- ha a megbízó nem ad tűzveszélyességi besorolást, 
- ha eltéréseket tapasztal a kapott besorolástól? 
Mikor érvényes és teljeskörű a tűzveszélyességi osztályba sorolás? 

 

5. TÉTEL 
 
- Milyen felülvizsgálói feladatokat kell elvégezni a vizsgálat helyszínén a túláramvédelem 

összefüggő bírálata érdekében? 

 
- Hogyan ellenőrzi tűzvédelmi szempontból a villamos berendezést „C” tűzveszélyességi 

besorolású helyiségben? (Vizsgálati szempontok és módszerek) 
 
- Hogyan kell a 35/1996. BM számú rendelet (OTSZ) értelmében 

- a villamos berendezések, hálózatrendszerek leválasztását biztosítani, 
- a felügyelet nélkül folyamatosan üzemelő villamos berendezés tápláló áramkörét kialakítani? 
Ismertesse a tűzvédelmi főkapcsolóra, azok elhelyezésére, jelölésére vonatkozó tűzvédelmi 
előírásokat! Ismertesse az „áramtalanítás” előírásait! 
 
6. TÉTEL 

 
- Hogyan kell - tűzvédelmi szempontból - világító berendezést elhelyezni és rögzíteni? 

Villamos berendezés és éghető anyag között milyen távolságot kell megtartani? 
Ismertesse a biztonsági és irányfény világítás fogalmát és tűzvédelmi szabályait! 

- Ismertesse az áramkörből való kiszabadítás lehetséges módjait 1000 V-nál nem nagyobb és  
1000 V-nál nagyobb feszültségű rendszer eseteiben! Kötelező-e feszültség alatt lévő áramütöttet 
életünk kockáztatásával is menteni? Hogyan kell személyi tüzet oltani? 

- Milyen vezetékek alkalmazhatók hordozható berendezésekhez, valamint helyhez kötött, de nem 
rögzített (MSZ 2364) berendezésekhez? Ismertesse a vezetékek elhelyezését és mechanikai 
védelmét, a vezetékek toldását (hosszabbítását)! 
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7. TÉTEL 

 
- Kinek a kötelessége az időszakos ellenőrzésekről gondoskodni? Milyen ellenőrzések ezek és 

miképpen történhet a lebonyolításuk? Milyen gyakorisággal kell az erősáramú berendezések 
szabványossági, az érintésvédelmi és villámvédelmi felülvizsgálatokat elvégezni? 

 
- Mi határozza meg és jellemzi az „A” és „B” tűzveszélyességi osztály egyes villamos 

veszélyességi fokozatait? Hogyan kell figyelembe venni a szellőzés hatását? Mi a hatékony 
szellőzés? 

- Milyen szempontok szerint alkalmazza az istállók és mezőgazdasági színek felülvizsgálatánál az 
MSZ 1600 szabványsorozatot? Milyen csatlakozó vezetéke lehet ilyen helyiségben a hordozható 
készülékeknek? Ismertesse a törpefeszültség alkalmazását istállóban, a szerelvények védettségét 
és mechanikai védelmét, a leválasztást! 

 
8. TÉTEL 

 
- Ismertesse a helyszíni vizsgálat célszerű sorrendjét! Miért szükséges az üzem egyvonalas 

kapcsolási rajzát elkérni, illetve elkészíteni? Mit tesz, ha az üzemben egy olyan berendezést talál, 
mely a kísérő szerint nem az üzem, hanem az ott munkát végző kivitelező tulajdona? Hogyan jár 
el, ha egy berendezés a szóbeli közlés szerint használaton kívül van elhelyezve? 

 
- Mely anyagokat és helyiségeket sorolja a 35/1996. BM rendelet „A” osztályba? 

- Ismertesse a túláramvédelmi berendezéseket (kettős feladatukat), a túláramérzékelők fajtáit, a 
túláramvédelmi lekapcsolás készülékeit! Részletesen ismertesse az olvadóbiztosítók típusait, 
kiolvadási jellemzőit, a dugaszolóaljzatok túláramvédelmét! 

 
9. TÉTEL 

 
- Milyen műszeres vizsgálatokat kötelező elvégeznie a tűzvédelmi felülvizsgálatok során? 

Ismertesse a mérés elvégzésének feltételeit és módját különböző rendeltetésű és tűzvédelmi 
besorolású helyiségek, veszélyességi övezetek esetén! Ismertesse a kereszttekercses ellenállás-
mérőműszer működési elvét! 

 
- Mely anyagokat és helyiségeket sorolja a 35/1996. BM rendelet „B” osztályba? 

- Ismertesse az egészségügyi létesítmények szerelésének villamos biztonsági 
többletkövetelményeit (szerelési mód, szerelvények, túláramvédelem, „üzemi” és 
tartalékvilágítás, szünetmentes ellátás, stb.)! 
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10. TÉTEL 

 
- Ismertesse az építési felvonulási villamosenergia-ellátásra vonatkozó előírásokat, a felvonulási 

szekrény kialakítását, védettségét, zárhatóságát, az építési területek (külső, belső) megvilágítását! 

 
- Mikor nevezhető a felülvizsgáló szakképzettnek és kioktatottnak az MSZ 1585/1-87 M(89) 

szabvány és a 5/1997. (III. 5.) IKIM sz. rendelet szerint? Kinek a feladata a kioktatás? Milyen 
alkalommal és gyakorisággal kell elvégezni? Mi erősáramú szakképesítésű, illetve egy nem 
szakképzett (pl. portás) üzemi kísérő feladata és felelőssége? 

 
- Mely anyagokat és helyiségeket sorolja a 35/1996. BM rendelet „C” osztályba? 

 
 

11. TÉTEL 
 
- Mit kell tartalmaznia a jelentésnek a hálózat szigetelési ellenállásának minősítéséről, szabvány 

szerint elvégzett, hiányosan elvégzett, megbízó miatt el nem végzett mérések eseteiben? 
 
- A helyszíni felülvizsgálat során milyen főbb villamos létesítési előírások teljesülését kell 

ellenőriznie a 35/1996. BM számú rendelet alapján? Mi az álláspontja a statikus feltöltődés 
felülvizsgálatáról? 

- Hogyan jár el az akkumulátor helyiségek és a gépjárműszínek felülvizsgálatánál? (Lényeges 
vizsgálatok ismertetése.)  

- Mikor nevezhető egy akkumulátor töltőhelyiség hatásosan szellőztetettnek? Ismertesse a 
természetes szellőzés és a mesterséges szellőzés létesítési (kialakítási) eljárásait! 

 
12. TÉTEL 

 
- Mi a villamos berendezések védettsége? Mit jelent az IP 00 védettségi fokozat? Mondjon olyan 

jellegű helyiségeket, ahol az MSZ 1600 szabványsorozat IP 54 védettséget ír elő? 
 
- Ismertesse a meleg helyiségjelleg meghatározását! Hogyan vizsgálná ilyen helyiségben a 

túláramvédelmet és a vezetékeket? Milyen veszélyei vannak a villamos berendezések 
túlmelegedésének? Milyen védekezési lehetőségeket ismer? 

- Mit ért a túláramvédelem összefüggő vizsgálatán és bírálatán? Mi az egyvonalas kapcsolásai 
vázlat? Mi a szerepe a túláramvédelem bírálatánál? Mit tud a transzformátorok túláram-
védelméről? 
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13. TÉTEL 

 
- Ismertesse a villamos áram élettani hatásait (mit okozhat a villamos áram?)! Hogyan 

befolyásolja ezek érvényesülését az áram neme, az áram erőssége, a feszültségek nagysága és 
frekvenciája? Mi a szívkompresszió (szívmasszázs) célja és üteme? 

 
- Milyen tűzveszélyességi osztályokat ismer a 35/1996. (XII. 29.) BM sz. rendelet (OTSZ) 

szerint? Milyen szempontok szerint történik az anyagok és a helyiségek, veszélyességi övezetek 
besorolása? Van-e szerepe az építmény rendeltetésének a tűzvédelmi besorolás 
meghatározásakor? 

- Egy új létesítmény villamos berendezésének első felülvizsgálatát végzi. Az átadáshoz szükséges 
dokumentációnak mit kell tartalmaznia? Ismertesse, hogy egy kivitelezői nyilatkozat mikor 
fogadható el a berendezés megfelelőségének igazolására! 

 
14. TÉTEL 

 
- Ismertesse egy építési terület villamos berendezéseinek főbb felülvizsgálati szempontjait 

(felvonulási szekrény, világítás, ideiglenes hálózatok, szabadon szerelt kábelek, hosszabbítók, 
stb.)! 

 
- Ismertesse a villamos biztonságtechnika előírások rendszerét, a jogszabály, a szabvány, 

szabályzat fogalmát, a szabványok hatályát és érvényességét! Mikor kötelezően alkalmazandó 
egy nemzeti szabvány? Hogyan kell a felülvizsgálat során alkalmazni egy kötelező, illetve egy 
nem kötelező nemzeti szabványt? A szabványeltérési engedély. Nevezzen meg a villamos 
berendezések létesítésére, felülvizsgálatára, üzemeltetésére vonatkozó 1-1 szabványt! 

- Mi az égés? Mi a robbanás? Mik a feltételeik? Az anyagok csoportosítása éghetőség szerint. 

 
15. TÉTEL 

 
- Sorolja fel a villamos áramütéses baleset lehetséges kimeneteleit! Miért kiemelt veszélyességű az 

áramütéses baleset? Mi a befúvásos lélegeztetés célja és üteme? Hogyan végezné? 
 
- Mely jogszabályok határozzák meg a tartalékvilágítások szükségességét? Hányféle 

tartalékvilágítást ismer? Melyik szabvány határozza meg a kialakításuk módját? Miben 
különböznek ezen tartalékvilágítási fajták? 

- Mi a leválasztás? Milyen készülékek és milyen módon alkalmazhatók leválasztás céljára? Hol és 
hogyan szerelhető egysarkú kapcsoló? Mi a feszültségmentesítés? Melyik szabvány írja elő 
végrehajtási módját és a kötelező alkalmazás eseteit? Mi a FAM munkavégzés és mik annak a 
személyi és tárgyi feltételei? 



7/8 

 

16. TÉTEL 
 
- Milyen módszerekkel akadályozzuk meg az erősáramnak a gyengeáramú berendezésekbe való 

áthatolását? Mi az erősáramú és mi a gyengeáramú berendezés? Ismertesse a komplex 
berendezés fogalmát (mondjon példákat is)! 

 
- Hogyan alkalmazandó a felülvizsgálat során a „kötelező” és a „nem kötelező” nemzeti 

szabvány? Mik a szabványeltérés engedélyezési szabályai? Mi az egyenértékűségi nyilatkozat? 
 
- Mondjon példákat marópárás helyiségre! Az ilyen helyiséggel szomszédos helyiséget milyen 

jellegűnek minősítené? Milyen szempontok alapján vizsgálná itt a leválasztást, a lámpatestek 
védettségét és a vezetékeket? 

 
17. TÉTEL 

 
- Melyik szabvány foglalkozik a gépek villamos berendezéseivel? Ismertesse a „géplámpa” 

létesítési szabályait, a vezérlőfeszültség előállítását és alkalmazását, a vezérlőszekrényeket és a 
leválasztást! 

 
- Ismertesse a villamos biztonságtechnikai előírások rendszerét, a jogszabályok, szabványok és a 

biztonsági szabályzatok fogalmát! Mi a nemzeti szabvány? Mikor „kötelező” (kötelezően 
alkalmazandó) egy szabvány? 

- Mi a különbség az „időszakosan nedves” és a „nedves” helyiségjelleg között?  
Ismertesse a leválasztás, a dugaszolóaljzatok és a lámpatestek (izzólámpás-fénycsöves) 
felülvizsgálati szempontjait a fenti jellegű helyiségeknél? 

 
18. TÉTEL 

 
- Ismertesse az emberi test legfontosabb életműködéseit! Mi a „klinikai halál”, mi a „biológiai 

halál”? Mennyi idő telik el a két halálállapot között és mi a jelentősége ennek az életmentés 
szempontjából? Hogyan állapítaná meg a légzés és a vérkeringés meglétét vagy hiányát 
elsősegélynyújtás közben? 

 
- Miért tűzkeletkezési ok a túláram? Ismertesse a világítási berendezések túláramvédelmét, több 

fogyasztó közös túláramvédelmét! Milyen esetekben nem kötelező a túlterhelés elleni védelem? 

- Milyen szerelést kell alkalmazni poros helyiségben? (Leválasztás, védettség, vezetékek 
kiválasztása, szerelése, vezetékkötések, védőcsövek) 
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19. TÉTEL 

 
- Ismertesse a kábelek (árnyékolt és nem árnyékolt) szerelési előírásait (kábelnyomvonal, 

kábelárok, kábeltálca, védőcső, jelzőszalag, homokágy, fedőtéglázás, túláramvédelem, 
párhuzamosan kötött kábelek, dokumentáció, stb.)! 

 
- Mit nevezünk tűzveszélyes és alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységnek? A villamos biztonsági 

szempontból miért szükséges ennek ismerete? Helyszíni felülvizsgálat során milyen tűzvédelmi 
biztonsági előírásokat kell betartani? 

- Mit kell tartalmaznia a minősítő irat 35/1996. (XII. 29.) BM számú rendelet alapján tett 
„észrevételek” c. fejezetének? A felülvizsgálathoz 1987. év keltű, aláírás nélküli, csak az 
épületekre vonatkozó tűzveszélyességi osztályba sorolást kap. Mit írna erről a minősítő iratban? 

 
20. TÉTEL 

 
- Ismertesse a túláram fogalmát, fajtáit, jellemzőjüket, káros hatásaikat, a védelem alapelvét, 

működését, a fázisjavító és hőfejlesztő villamos berendezések túláramvédelmét! 
 
- Mely anyagok és helyiségek sorolhatók a 35/1996. BM rendelet szerint „D”, ill. „E” 

tűzveszélyességi osztályba? 

- Soroljon fel néhány biztosító, megszakító és kapcsolótípust? Ismertesse ezek megengedett zárlati 
igénybevételének értékét? 

 
21. TÉTEL 

 
- Hogyan végezné el adattábla nélküli villamos gép, készülék felülvizsgálatát A-2 és A-5 

besorolású környezet esetében? Milyen dokumentumra van szükséges, ha az ilyen gép, készülék 
saját gyártású (pl. üzemi újítás terméke)? 

 
- Mi a villamos besorolás? Mi a kapcsolata a tűzveszélyességi osztályokkal? Hogyan kell 

megállapítani a villamos besorolást? Hány villamos veszélyességi fokozatot ismer? 

- Ismertesse a kábelek, szigetelt vezetékek és szabadvezetékek túláramvédelmét (terhelhetőség, 
túlterhelés-védelem, zárlatvédelem, a legnagyobb és legkisebb zárlati áram meghatározásának 
célja)! 

 
22. TÉTEL 
 
- Idegen üzemben milyen tevékenységeket végezhet a felülvizsgáló? Mi lehet a megoldás abban 

az esetben, ha a felülvizsgálathoz az üzemeltető nem tud (mert nincs) erősáramú szakképesítésű 
„kísérőt” biztosítani? Magatartását milyen előírások szabályozzák? Mi a kötelessége közvetlen 
életveszély észlelése esetén? 

 
- Mi a veszélyességi övezet? Mi a veszélyességi zóna? Mi korlátozhatja a veszélyességi övezet 

(zóna) kiterjedését? Mi a tűzszakasz? Hogyan kell figyelembe venni a felülvizsgálatnál? 

- Aszinkron motorok túláramvédelme (a motorok terhelhetősége, üzemi indítási viszonyok, a 
motorvédelem célja és alkalmazása, a zárlatvédelem kialakítása, a környezeti hőmérséklet 
szerepe). 


