


Mechanika 
 
 

1. Mi a közepes oszloptávolság fogalma? Azonos-e az álló és függőszigetelős vezetéken?  
 

2. Hogyan határozható meg a vezetőben ébredő húzóerő a műszaki dokumentációk 
alapján és hogyan ellenőrizhető a helyszínen? 

 
3. Melyek a középfeszültségű rúdszerszámok és burkolatok ellenőrzési szempontjai a 

munkahelyen?  
 

4. Mit értünk a hálózatszerelési gyakorlatban oszlopmagasságon és csúcshúzáson? 
Milyen megoldásokkal növelhető az oszlop igénybevétele? 

  
5. Ábra segítségével bizonyítsa, hogy milyen irányú mechanikai igénybevétel jelentkezik 

az eltávolító rúdon, egyenes nyomvonalon és sík terepen történő beavatkozás során!  
 

6. Mit értünk a háromszögelés instabilitásán és milyen okozói lehetnek a jelenségnek?  
 

7. Mi a határoszlopköz fogalma és mekkora a becsült értéke 95 mm² ALUDUR vezetők 
esetében? 

  
8. Milyen szempontok alapján kell ellenőrizi a munkahelyen a tartószerkezet, a vezetők 

és a szigetelők mechanikai és villamos állapotát?  
 

9. Milyen vektorirányú többlet igénybevétel keletkezik a nyomvonal iránytörése esetén? 
Ábrázolja vektorábrán a helyzetet! 

 
10. Melyek a szigetelők mechanikai állapotából eredő végrehajtási feltételek? Hogyan kell 

szerel háromszögelést sérült szigetelő esetén? 
  

11. Mikor és milyen feltételekkel keletkezik a vezetőben mechanikai többlet 
igénybevétel? Hogyan mérhető ez az erőnövekedés?  

 
12. A talaj domborzati viszonyai következtében a nyomvonalba beépített oszlopok 

szintkülönbségben vannak. Milyen többlet igénybevétel keletkezik a 
szintkülönbségből? Magyarázza ábra segítségével az állapotot!  
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Szabályzatismeret 
 

1. Mi a FAM Szabályzat tárgya, hatálya? Mely gazdálkodó szervezetek végezhetnek 
FAM-ot az 1993. évi XCIII. Tv. alapján?  

 
2. Mi a FAM fogalma és milyen üzemi célokra használható? 

  
3. Melyek az üzemviteli vezető feladatai a FAM előkészítése során?  

 
4. Melyek a FAM személyi feltételei és melyek az alapvető kizáró okok?  

 
5. Osztályozza a berendezéseket feszültségszint szerint a FAM Szabályzat alapján!  

 
6. Mely feszültség alatti műveletek nem tartoznak a FAM Szabályzat hatályába, 

ugyanakkor más szabályok szerint feszültség alatt is elvégezhetők? 
  

7. Melyek a szabályszerű kapcsolattartás módjai a KöF-FAM munkahely és az 
üzemviteli vezető között?  

 
8. Ismertesse az előírt legkisebb megközelítési távolságokat a különböző 

feszültségszinteken. 
  

9. Mi a teendő a KöF-FAM munkahelyen jelentős csapadék, illetőleg heves szél 
kitörésekor?  

 
10. Ismertesse a munkaállás fogalmát! Milyen potenciálú lehet a szerelő munkaállása? 

  
11. Mi a teendő a KöF-FAM munkahelyen jelentéktelen csapadék megjelenésekor, illetve 

zivatar kitörése esetén?  
 

12. Ismertesse a FAM munkamódszereit!  
 

13. Ismertesse az időjárási viszonyokat a FAM Szabályzat osztályozása alapján!  
 

14. Határozza meg az üzemviteli vezető, a munkavezető és a beavatkozó szerelő 
fogalmát! 

  
15. Melyek a munkavezető kötelezettségei a munka elindítása előtt és vezetése során?  

 
16. Mi a Munkavégrehajtási Feltételek dokumentuma? Sorolja fel fontosabb jellemzőit!  

 
17. Milyen fontosabb szabályok vonatkoznak egy folyamatban lévő KöF munka 

megszakítására és újrakezdésére?  
 

18. Mi a Műszaki Lap és Műveleti Mód? Miben segítenek ezek a dokumentumok a 
munkavezetőnek? 

  
19. Sorolja fel a KöF-FAM szerelő szabályszerű személyi védőfelszereléseit!  
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20. Mi a FAM Minősítő Lap és a FAM Engedély?  

 
21. Mi a FAM Műszaki Specifikáció és a FAM Feljogosítási Igazolvány? 

 
22. Melyek. a munkavállalók kiválasztásának szempontjai a FAM tanfolyamok előtt? 

  
23. Mekkora a különböző potenciálú vezetőrészek között megengedhető távolság a KöF -

FAM során. Milyen módszerekkel csökkenthető az előírt távolság?  
 

24. Ismertesse a FAM Személyzet továbbképzési kötelezettségeit, az esetleges munkától 
való eltiltás okait!  

 
25. Ismertesse. az "akreditált" vizsgálóhely fogalmát és milyen eszközvizsgálatokat 

végeznek ezen a helyen! 
 

26. Mi a Feljogosított vizsgálóhely fogalma? Milyen vizsgálatok elvégzésére jogosult ez a 
mérőállomás?  

 
27. Mekkora az egyszerű áramkötésekkel megszakítható áramérték KöF hálózaton?  

 
28. Hogyan kell előkészíteni erősáramú vezetéket FAM munkára a FAM Szabályzat 

alapján? 
 

29. Mikor tekinthető egy KöF vezeték kikapcsolt állapotúnak az "MVF-KöF" alapján?  
 

30. Végezhető-e korlátozás nélkül FAM tűz- és robbanásveszélyes helyiségekben és 
szabad tereken? Magyarázza az okokat!  
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Technológia 
 

1. Mi a rögzített és nem rögzített potenciálú vezető szerkezeti rész, a bizonytalan 
mechanikai állapotú vezető, a második érintési pont fogalma?  

 
2. Milyen a középfeszültségű hálózat csillagpontkezelése, és mi annak az oka?  

 
3. Milyen szempontok alapján tervezi meg a munkavezető a KöF-FAM feladat 

végrehajtását?  
 

4. Melyek a munkahely előkészítése és berendezése során betartandó szabályok? 
  

5. Mi a különleges üzemviteli állapot (KÜÁ) célja? Mely műveletekhez nem szükséges a 
KÜÁ kialakítása?  

 
6. Milyen eszközzel ellenőrizheti a rúd szerszámok megfelelőségét a telephelyen és mi a 

teendő a hibásnak ítélt szerszámokkal. 
 

7. Milyen műveleteket kell elvégezni a hálózat tápállomásában a KÜÁ kialakítása során?  
 

8. Melyek a KöF-FAM szerelő részére előírt távolságok és mely szerkezeti részekhez 
kell ezeket viszonytani?  

 
9. Mi a KöF-FAM munkahelyen a földön kialakuló potenciálemelkedés oka és hogyan 

védekezünk a veszélyek ellen?  
 

10. Milyen veszélyekkel jár a munkahelyen kialakuló villamos ív és hogyan védekezünk a 
villamos ív hatásával szemben?   

 
11. Miért előírás "a beavatkozó szerelő a szigetelő létraállás második fokán álljon, ha 

létrasort épített a munkacsoport"? 
 

12. Mi a Kétlépcsős Visszakapcsoló Automatika szerepe (KVA) a hálózat 
üzemeltetésben?  

 
13. Mi a védőburkolat, a szigetelő lepel, a szigetelő elválasztó lap? Mire használjuk ezeket 

az eszközöket?  
 

14. Mi a FÁNOE ellenállás és mi a szerepe a földzárlatok elhárításában?  
 

15. Sorolja fel a tartó- és feszítőszigetelő típusokat! Mikor melyik használatos?  
 

16. Milyen tartó- és végkötési módokat ismer KöF szabadvezetéki hálózaton?  
 

17. Sérült szigetelők esetén érintheti-e a szerelő egyidejűleg a keresztkart és az oszlopot? 
Magyarázza a jelenség okát!  

 
18. Ismertesse a "száraz" állomástakarítás feltételeit!  
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