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1. TÉTEL 
 
1. A.) Ismertesse a főgőz rendszer üzemi állapotát és paramétereit! Ismertesse a főgőz 

rendszer fő berendezéseinek (GF biztonsági szelep, rockwell, AR, KR) feladatát, 
felépítését és működését! 

 B.) Ismertesse a tápszivattyúk legfontosabb reteszeit, védelmeit és egy tápszivattyú 
átállás végrehajtását! Ismertesse egy tápszivattyú kiesése, illetve összes tápszivaty-
tyú kiesése esetén a blokki paraméterváltozásokat és az operátor feladatait! 

2. Ismertesse az EHA felépítését, működését és fontosabb jellemzőit! 

3. Ismertesse a fővíz hurok visszavételét és a visszavételkor lejátszódó legfontosabb folya-
matokat! 

 
 
 
 

2. TÉTEL 
 
1. A.) Ismertesse a gőzfejlesztők szintszabályzó és reteszköreit, a gőzfejlesztők szinttartá-

sát blokk indításkor, normál üzemben és üzemzavari szituációkban (GF szintcsök-
kenés, -növekedés, szintszabályzó kör meghibásodás, szintszabályzó megszorulás)! 

 B.) Ismertesse a turbina tömszelence zárógőz rendszer üzemi állapotát és paramétereit! 
Ismertesse tömszelence zárógőz nyomás eltérés hatását, valamint a rendszerrel kap-
csolatos operátori feladatokat turbinaindítás, leállítás, teljesítményváltoztatás, illet-
ve kiesés esetén! 

2. Ismertesse a turbina szabályozás legfontosabb alapfogalmait és értelmezze azokat! 

3. Ismertesse a melegtartalékba vett hurok állapotát és a paraméterek alakulását! 

 
 
 
 

3. TÉTEL 
 
1. A.) Ismertesse főgőz kollektor nyomás eltérés hatását a blokk más paramétereire és a 

operátor tevékenységét! Ismertesse a főgőz rendszer nyomástartó berendezéseit, a 
rendszer nyomástartását üzemi és üzemzavari esetekben! 

 B.) Ismertesse a turbina üzemi paramétereire vonatkozó legfontosabb korlátozásokat és 
az operátor feladatát rezgésnövekedés, csapágyhőfok emelkedés és tengelyelmoz-
dulás esetén! 

2. Ismertesse a K220 típusú turbina szabályozó rendszerének dinamikai jellemzőit! 

3. Ismertesse a ROCKWELL csúszás, illetve lezáródás következményeit és hatását! 
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4. TÉTEL 
 
1. A.) Ismertesse a főgőz rendszer védelmeinek feladatát és működését! Ismertesse a fő-

gőz rendszer üzembevételének legfontosabb lépéseit! 

 B.) Ismertesse a CSGY rendszer szerepét a szekunderköri vízháztartásban, a rendszer 
üzemi állapotát és paramétereit, reteszeit! Ismertesse a CSGY rendszerrel kapcsola-
tos operátori feladatokat turbinaindítás, leállítás, illetve kiesés esetén! 

2. Ismertesse a turbinák párhuzamos járatását és viselkedésüket együttműködő, illetve szi-
getüzemben! 

3. Ismertesse a reaktor teljesítmény korlátozó beépítésének okát és üzembe lépésének  
feltételeit! 

 
 
 
 

5. TÉTEL 
 
1. A.) Ismertesse FKSZ indítása és leállítása során bekövetkező paraméterváltozásokat, 

azok fizikai magyarázatát és az operátor feladatát! Ismertesse a rockwell „csúszás” 
lehetséges okait, veszélyeit, az operátor feladatait! 

 B.) Ismertesse a táptartály – kondenzátor szintszabályozását! Ismertesse a főkondenzá-
tum rendszer üzembevételét (kiskör, kisnyomású előmelegítők, TKT)! 

2. Ismertesse a DIGIREC 920 turbina szabályozó által megvalósítható korlátozásokat! 

3. Ismertesse a primerköri nyomásszabályozás módját, a kapcsolódó berendezések főbb 
jellemzőit, beavatkozási paramétereiket! 

 
 
 
 

6. TÉTEL 
 
1. A.) Ismertesse a lehűtő rendszert, a rendszer reteszeit és védelmeit! Ismertesse a blokk 

lehűtésének és felfűtésének technológiáját! 

 B.) Ismertesse egy KNYE üzemből kivételét, tömörség ellenőrzését, üzembevételét és a 
blokki paraméterek változását! 

2. Ismertesse a K220 típusú turbina védelmi rendszerének felépítését! 

3. Ismertesse a frekvencia változás primerkörre gyakorolt hatását! 
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7. TÉTEL 
 
1. A.) Ismertesse a turbina és a turbina segédrendszereinek állapotát turbinaindítás előtt! 

Ismertesse az indítás legfontosabb feltételeit, a turbina indítását és felterhelését 
üzemi teljesítmény szintig! 

 B.) Ismertesse a lehűtő rendszer üzemét teljesáramú kondenztisztítóval! Ismertesse a 
természetes cirkuláció megszakadásának lehetséges okait és az operátor feladatát az 
üzemzavar elhárítása során! 

2. Ismertesse a DIGIREC turbina szabályozó lehetséges üzemmódjait! 

3. Ismertesse a főgőz kollektor nyomás változásának primerkörre gyakorolt hatását, a főgőz 
kollektor nyomásszabályozás, védelem eszközeit! 

 
 
 
 

8. TÉTEL 
 
1. A.) Ismertesse a turbina fel-, illetve leterhelése során bekövetkező paraméterváltozáso-

kat, reteszműködéseket és az operátor feladatait! 

 B.) Ismertesse a SIGMA típusú biztonsági szelepek és a szelepvezérlés működését, az 
operátor feladatát US levegő nyomáscsökkenés esetén! 

2. Ismertesse az EHA felépítését, működését és fontosabb jellemzőit! 

3. Ismertesse a blokk teljesítmény szabályozási üzemmódokat és azok működését (RTSZ, 
DIGIREC)! 

 
 
 
 

9. TÉTEL 
 
1. A.) Ismertesse azokat a technológiai paraméter határértékeket, illetve veszélyes üzem-

állapotokat, melyek esetén a turbina üzemzavari leállítása (automatikus, operátori) 
szükséges! Ismertesse, hogy mely esetekben kell vákuum rontásossal, illetve anél-
kül leállítani a turbinát! 

 B.) Ismertesse a CSTH rendszer üzemi állapotát, paramétereit, reteszeit és védelmeit! 
Ismertesse a CSTH rendszer üzembevételét! 

2. Ismertesse a K220 típusú turbina védelmi rendszerének felépítését és feladatát! 

3. Ismertesse a teljesítménytartás megvalósított módszerét a kampány során! 
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10. TÉTEL 
 
1. A.) Ismertesse egy turbina kiesése esetén bekövetkező blokki paraméterváltozásokat, 

retesz és védelmi működéseket, az operátor feladatait, különbségeket vákuum ron-
tásos és vákuum rontás nélküli turbina kiesés esetén! 

 B.) Ismertesse a turbina csapágyolaj rendszer üzembevételét! Ismertesse az operátor 
feladatait csapágyolaj szivattyú kiesése, illetve gravitációs olajtartály szintcsökke-
nése esetén! 

2. Ismertesse a turbinák párhuzamos járatását és viselkedésüket együttműködő, illetve szi-
getüzemben! 

3. Ismertesse az önszabályozás fogalmát és hatásmechanizmusát! 

 
 
 
 

11. TÉTEL 
 
1. A.) Ismertesse a turbina üresjáratra szabályozása esetén bekövetkező blokki paraméter-

változásokat, retesz és védelmi működéseket, és az operátor feladatait! 

 B.) Ismertesse a NNYE-k szintszabályozását, reteszeit, védelmeit! Ismertesse a NNYE 
üzembevételét! Ismertesse az operátor feladatait és a blokki paraméterváltozásokat 
a NNYE I-II. határvízszint működés esetén! 

2. Ismertesse a DIGIREC 920 turbinaszabályozó működését! 

3. Ismertesse a természetes cirkuláció fizikáját! 

 
 
 
 

12. TÉTEL 
 
1. A.) Ismertesse az üzemzavari és a kiegészítő üzemzavari tápvíz rendszer üzemi állapo-

tát! Ismertesse az ÜTSZ, KÜTSZ szivattyúk reteszeit, védelmeit és indítási algo-
ritmusát! 

 B.) Ismertesse a főkondenzátum rendszer üzemi állapotát és paramétereit! Ismertesse a 
kisnyomású előmelegítők szintszabályozását, reteszeit és védelmeit! Ismertesse az 
operátor feladatait főkondenz szivattyú kiesése, illetve kondenzátor szintszabályozó 
szelep megszorulása esetén! 

2. Ismertesse a turbinaszabályozás statikus jelleggörbéit és értelmezze az ezzel kapcsolatos 
fogalmakat! 

3. Ismertesse a remanens hő mértékének alakulását az idő függvényében! 
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13. TÉTEL 
 
1. A.) Ismertesse a generátor motoros kerülésének lehetséges okait, az üzemállapot veszé-

lyeit és az operátor feladatait! 

 B.) Ismertesse a vákuum rendszer üzemi állapotát, paramétereit, reteszeit és védelmeit! 
Ismertesse a vákuumkészítést (feltételei, terjedelme, menete)! Ismertesse vákuum-
romlás lehetséges okait, hatását a blokk más paramétereire és az operátor feladatát! 

2. Ismertesse a K220 típusú turbina szabályozó rendszerének üzembe helyezését és az üres-
járati próbákat! 

3. Ismertesse blokk lehűtésének fő fázisait! 

 
 
 
 

14. TÉTEL 
 
1. A.) Ismertesse a turbina fel-le terhelése, illetve kiesése esetén a főkondenzátum rend-

szeri paraméterváltozásokat és a rendszerrel kapcsolatos operátori feladatokat! Is-
mertesse az operátor feladatát KSZ nyomóági nyomás csökkenés, kondenzátor víz-
szint eltérés, KNYE szint eltérés, túlterhelődése, KNYE után kondenzátum hőmér-
séklet csökkenés esetén! 

 B.) Ismertesse a túlhevítő I-II. fokozat javítását és a vonatkozó üzemeltetési korlátokat! 

2. Ismertesse a turbinák dinamikai viselkedését és a szabályozás rendszerjavítási lehetősé-
geket! 

3. Ismertesse a leterhelés és a felbórozás folyamatát! 

 
 
 
 

15. TÉTEL 
 
1. A.) Ismertesse a turbina fel-le terhelése, illetve kiesése esetén a CSTH rendszeri para-

méterváltozásokat és a rendszerrel kapcsolatos operátori feladatokat! Ismertesse az 
átömlési hőmérséklet csökkenésének lehetséges okait, hatását és az operátor felada-
tait! 

 B.) Ismertesse a kondenzátor hűtővíz rendszer üzemi állapotát, paramétereit és a rend-
szerre vonatkozó korlátozásokat! Ismertesse a kondenzátor felügyelő rendszer mű-
ködési elvét és az általa ellátott felügyeleti funkciókat! Ismertesse a kondenzátor 
hűtővíz forgalom korlátozó automatikát! 

2. Ismertesse a K220 típusú turbina szabályozó rendszerét! 

3. Ismertesse a kampánynyújtás módozatait! 
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16. TÉTEL 
 
1. A.) Ismertesse a főkondenzátum rendszer reteszeit (főkondenz szivattyúk, TKT, KNY 

ház kipufogócsonk hűtés, KVSZ működtető víz)! Ismertesse a blokki paraméterek 
változását és az operátor feladatait KNYE I-II. határvízszint működése esetén! 

 B.) Ismertesse az operátor teendőit nagymértékű olajfolyás, illetve olajtűz esetén! 

2. Ismertesse a gőzturbina szabályozás feladatát és a szabályozott jellemzőket! 

3. Ismertesse a szekunderkörbe történő primer átfolyás során bekövetkező blokki paramé-
terváltozásokat és azok lefutását! 

 
 
 
 

17. TÉTEL 
 
1. A.) Ismertesse a tápvíz rendszer üzemi állapotát és paramétereit! Ismertesse a táptartály 

szint- és nyomásszabályozását, reteszét és védelmét! Ismertesse az operátor felada-
tait NNYE szinteltérés, túlterhelődés, NNYE-k után tápvíz hőmérséklet csökkenés 
esetén! 

 B.) Ismertesse az 5-7 bar-os segédgőz rendszerrel kapcsolatos operátori feladatokat 
turbina indítása, leállítása, kiesése, illetve ÜV-1 működése esetén! 

2. Ismertesse a gőzturbina szabályozás feladatát és a legfontosabb szabályozott jellemzőket! 

3. Ismertesse az ÜV-1 működése során bekövetkező blokki paraméterváltozásokat és azok 
lefutását! 

 
 
 
 

18. TÉTEL 
 
1. A.) Ismertesse a biztonsági hűtővíz rendszer normál üzemi állapotát, paramétereit, a 

hűtővíz tartály töltő armatúra reteszét, a rendszer működését üzemi és üzemzavari 
helyzetekben! Ismertesse a biztonsági hűtővíz rendszer üzeméből kivételét és 
üzembevételét! 

 B.) Ismertesse a turbina olajrendszer üzemi állapotát és paramétereit! Ismertesse a 
csapágyolaj rendszer, a tengelyemelő szivattyú és a tengelyforgató reteszeit, vé-
delmeit! 

2. Ismertesse a K220 típusú turbina szabályozó rendszerét! 

3. Ismertesse az egy turbina kiesése során bekövetkező blokki paraméterváltozásokat és 
azok lefutását! 
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19. TÉTEL 
 
1. A.) Ismertesse a turbina le-fel terhelése, illetve kiesése esetén a tápvíz rendszeri para-

méterváltozásokat és a rendszerrel kapcsolatos operátori feladatokat! Ismertesse a 
NNYE üzemből kivételét és tömörség ellenőrzését! 

 B.) Ismertesse a szivornya retesz működését, valamint az operátor feladatát kondenzá-
tor fordulókamra szintcsökkenés esetén! Ismertesse a kondenzátor hűtővíz oldali 
üzembevételét, illetve üzemből kivételét, ürítését! 

2. Ismertesse a turbinák dinamikai viselkedését és a szabályozás rendszerjavítási lehetősé-
geket! 

3. Ismertesse a három FKSZ kiesése során bekövetkező blokki paraméterváltozásokat és 
azok lefutását! 

 
 
 
 

20. TÉTEL 
 
1. A.) Ismertesse a főkondenzátum rendszeri oxigén koncentráció, illetve vezetőképesség 

növekedés lehetséges okait, és az operátor feladatát! Ismertesse kondenzátor tömör-
telenség javítását! 

 B.) Ismertesse az 5-7 bar-os segédgőz rendszer paramétereit, állapotát blokkindítás, 
leállítás és normál üzem esetén! Ismertesse a segédgőz rendszerek reteszeit és a táp-
tartály nyomásszabályozását! 

2. Ismertesse a K220 típusú turbina szabályozó rendszerének üzembe helyezését és az üres-
járati próbák végrehajtásának feladatait! 

3. Ismertesse a NNYE sor kiesésének hatását a blokk paramétereire! 

 
 
 
 

21. TÉTEL 
 
1. A.) Ismertesse azokat a technológiai paraméter határértékeket, illetve veszélyes üzem-

állapotokat, melyek esetén a turbina üzemzavari leállítása (automatikus, operátori) 
szükséges! Ismertesse, hogy mely esetekben kell vákuum rontásossal, illetve anél-
kül leállítani a turbinát! 

 B.) Ismertesse a sótalanvíz rendszer üzemi állapotát, paramétereit és a rendszerre vo-
natkozó korlátozásokat! Ismertesse a sótalanvíz betáplálást üzemi és üzemzavari 
helyzetekben! 

2. Ismertesse a turbinaszabályozás statikus jelleggörbéit és értelmezze az ezzel kapcsolatos 
fogalmakat! 

3. Ismertesse a természetes cirkuláció zavarait előidéző okokat és azok hatását! 
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22. TÉTEL 
 
1. A.) Ismertesse a főgőz rendszer üzemi állapotát és paramétereit! Ismertesse a főgőz 

rendszer fő berendezéseinek (GF biztonsági szelep, rockwell, AR, KR) feladatát, 
felépítését és működését! 

 B.) Ismertesse a tápszivattyúk reteszeit, védelmeit és egy tápszivattyú átállást! Ismer-
tesse egy tápszivattyú kiesése, illetve összes tápszivattyú kiesése esetén a blokki pa-
raméterváltozásokat és az operátor feladatait! 

2. Ismertesse a DIGIREC 920 turbinaszabályozó működését! 

3. Ismertesse a hurok váltás végrehajtásának legfontosabb szabályait és a végrehajtás mene-
tét! 

 
 
 
 

23. TÉTEL 
 
1. A.) Ismertesse a gőzfejlesztők szintszabályzó és reteszköreit, a gőzfejlesztők szinttartá-

sát blokk indításakor, normál üzemben és üzemzavari szituációkban (GF szintcsök-
kenés, -növekedés, szintszabályzó kör meghibásodás, szintszabályzó megszorulás)! 

 B.) Ismertesse a turbina tömszelence zárógőz rendszer üzemi állapotát és paramétereit! 
Ismertesse a tömszelence zárógőz nyomás eltérés hatását, valamint a rendszerrel 
kapcsolatos operátori feladatokat turbinaindítás, leállítás, teljesítményváltoztatás, il-
letve kiesés esetén! 

2. Ismertesse a turbinák párhuzamos járatását és viselkedésüket együttműködő, illetve szi-
getüzemben! 

3. Ismertesse a blokk felfűtésének fő fázisait! 

 
 
 
 

24. TÉTEL 
 
1. A.) Ismertesse a főgőz kollektor nyomás eltérés hatását a blokk más paramétereire és az 

operátor feladatát! Ismertesse a főgőz rendszer nyomástartó berendezéseit, a rend-
szer nyomástartását üzemi és üzemzavari esetekben! 

 B.) Ismertesse a turbina üzemi paramétereire vonatkozó korlátozásokat és az operátor 
feladatát rezgésnövekedés, csapágyhőfok emelkedés és tengelyelmozdulás esetén! 

2. Ismertesse a K220 típusú turbina védelmi rendszerének felépítését és megvalósított funk-
cióit! 

3. Ismertesse a primer-szekunder kör kapcsolatát a MET-re hozás során! 
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25. TÉTEL 
 
1. A.) Ismertesse a főgőz rendszer védelmeinek feladatát és működését! Ismertesse a fő-

gőz rendszer üzembevételét! 

 B.) Ismertesse a CSGY rendszer szerepét a szekunderköri vízháztartásban, a rendszer 
üzemi állapotát és paramétereit, reteszeit! Ismertesse a CSGY rendszerrel kapcsola-
tos operátori feladatokat turbinaindítás, leállítás, illetve kiesés esetén! 

2. Ismertesse a K220 típusú turbina szabályozó rendszerét! 

3. Ismertesse a blokk teljesítményre hozásának folyamatát! 

 
 
 
 

26. TÉTEL 
 
1. A.) Ismertesse az FKSZ indítása és leállítása során bekövetkező paraméterváltozásokat, 

azok fizikai magyarázatát és az operátor feladatát! Ismertesse a rockwell „csúszás” 
lehetséges okait, veszélyeit, az operátor feladatait! 

 B.) Ismertesse a táptartály – kondenzátor szintszabályozását! Ismertesse a főkondenzá-
tum rendszer üzembevételét (kiskör, kisnyomású előmelegítők, TKT)! 

2. Ismertesse a DIGIREC turbina szabályozó legfontosabb üzemmódjait! 

3. Ismertesse az ÁVIT fogalmát és a műszakban lévő turbinaoperátor feladatait ÁVIT élet-
beléptetése után! 

 
 
 
 

27. TÉTEL 
 
1. A.) Ismertesse a lehűtő rendszert, a rendszer reteszeit és védelmeit! Ismertesse a blokk 

lehűtésének és felfűtésének technológiáját! 

 B.) Ismertesse egy KNYE üzemből kivételét, tömörség ellenőrzését, üzembevételét és a 
blokki paraméterek változását! 

2. Ismertesse a DIGIREC 920 turbinaszabályozó által megvalósítható korlátozásokat! 

3. Ismertesse a radioaktív anyagok lehetséges átjutási lehetőségeit a szekunderkörbe, vala-
mint ezen útvonalak dozimetriai ellenőrzésének módját! 

 
 
 
 


