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Reaktor operátor OKJ szóbeli vizsga vizsgakérdései 
 
 
 
 „A” tételsor (Primerköri technológiai ismeretek) 
 
1. a) Ismertese a fővízköri rendszer feladatát, normál üzemi állapotát, üzemi paramétereit, a 

főberendezések fontosabb üzemviteli korlátozásait, valamint az FKSZ reteszeit! 
b) Ismertese az egyik fővízköri főberendezés működési elvét, illetve szerkezeti felépítését 
szerkezeti rajz alapján (a vizsgabizottság elnöke határozza meg az adott berendezést)! 

 
2. a) Ismertesse a térfogatkiegyenlítő rendszer feladatát, normál üzemi állapotát, üzemi 

paramétereit, reteszeit és üzemviteli korlátozásait, valamint a térfogatkompenzátor és a 
biztonsági szelepcsoport működési elvét! 
b) Ismertesse a pótvíz szivattyúk olajrendszerének fontosabb paraméterei  üzemi értéktől 
való eltérésének hatásait, és helyreállításuk módját (szivattyú nyomás, közeg 
hőmérséklet)!  

 
3. a) Ismertesse az FKSZ olajrendszer feladatát, normál üzemi állapotát és paramétereit, 

valamint legfontosabb reteszeit és üzemviteli korlátozásait! 
b) Ismertese az FKSZ és segédrendszerei fontosabb paramétereinek  üzemi értéktől való 
eltérésének hatásait, és helyreállításuk módját (csapágy hőmérsékletek, záróvíz p és 
hőmérséklet, autonómköri hőmérséklet), valamint az FKSZ lehetséges üzemállapotait 
(lehűtési átállások, nyomás- és tömörség próba alatti állapot)! Ismertesse az FKSZ 
indításának fő lépéseit! 

 
4. a) Ismertesse az FKSZ közbenső hűtőköri rendszer feladatát, normál üzemi állapotát és 

paramétereit, valamint reteszeit és üzemviteli korlátozásait! 
b) Ismertesse az FKSZ olajrendszer fontosabb paraméterei  üzemi értéktől való 
eltérésének hatásait, és helyreállításuk módját (tartály szint, szivattyú nyomás, közeg 
hőmérséklet), valamint  üzemmódjait (olajmelegítés, olaj feladás)! 

 
5. a) Ismertesse a pótvíz és bóros szabályozási rendszer feladatát, normál üzemi állapotát és 

paramétereit, valamint fontosabb reteszeit és üzemviteli korlátozásait! Ismertesse a 
termikus gáztalanítás célját, működési elvét, valamint megvalósításának módját! 
b) Ismertesse a hidroakkumulátorok rendszerének ellenőrzési menetét, a rendszer 
fontosabb paramétereinek üzemi értéktől való eltérésének hatásait, és helyreállításuk 
módját (tartály szint és nyomás)! 

 
6. a) Ismertesse a pótvíz szivattyúk olajrendszerének feladatát, normál üzemi állapotát és 

paramétereit, valamint reteszeit és üzemviteli korlátozásait! 
b) Ismertesse a térfogatkiegyenlítő rendszer fontosabb paraméterei üzemi értéktől való 
eltérésének hatásait, és helyreállításuk módját (fővízköri nyomás növekedés és csökkenés, 
YP szintnövekedés, és csökkenés), valamint  üzemállapotait (lehűtés és felfűtés alatti 
szintek, nitrogén- és gőzpárna létrehozás, bórsav koncentráció kikeverés)! 
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7. a) Ismertesse a szervezett szivárgások rendszerének feladatát, normál üzemi állapotát és 
paramétereit, valamint reteszeit! 
b) Ismertesse az FKSZ közbenső hűtőköri rendszer fontosabb paraméterei  üzemi értéktől 
való eltérésének hatásait, és helyreállításuk módját (tartály szint, szivattyú nyomás és 
mennyiség, hőcserélő hőfok), valamint nyitott vízcserés üzemállapotát!  

 
8. a) Ismertesse az SZBV közbenső hűtőköri rendszer feladatát, normál üzemi állapotát és 

paramétereit, valamint legfontosabb reteszeit és üzemviteli korlátozásait! 
b) Ismertesse a pótvíz és bóros szabályozási rendszer fontosabb paraméterei  üzemi 
értéktől való eltérésének hatásait, és helyreállításuk módját (gáztalanító-, és szívóági p, T, 
szivattyú p, F, csapágy T, záróvíz dp alacsony), valamint a rendszer üzemmódjait 
(nagybóros és kisbóros szabályozás, kollektor váltás)! 

 
9. a) Ismertesse a nagynyomású ZÜHR rendszer feladatát, melegtartalék-, és üzemelés alatti 

állapotát, üzemi paramétereit, reteszeit és üzemviteli korlátozásait, valamint a blokk 
védelmi rendszerében betöltött szerepét! 
b) Ismertesse a pótvíz szivattyúk olajrendszerének fontosabb paraméterei üzemi értéktől 
való eltérésének hatásait, és helyreállításuk módját (szivattyú nyomás, közeg hőmérséklet, 
tartályszint, szűrő dp)!  

 
10. a) Ismertesse a kisnyomású ZÜHR rendszer feladatát, melegtartalék-, és üzemelés alatti 

állapotát, üzemi paramétereit, reteszeit és üzemviteli korlátozásait, valamint a blokk 
védelmi rendszerében betöltött szerepét! 
b) Ismertesse a szervezett szivárgások rendszerének fontosabb paraméterei  üzemi értéktől 
való eltérésének hatásait, és helyreállításuk módját (tartály nyomás és szint, szivattyú 
nyomás és mennyiség), valamint a rendszer  üzemmódjait (hurokürítés TX06 - TX09 felé, 
TX átváltás TK46-ról TK83 felé)!  

 
11. a) Ismertesse a sprinkler rendszer feladatát, melegtartalék-, és üzemelés alatti állapotát, 

üzemi paramétereit, reteszeit és üzemviteli korlátozásait, valamint a blokk védelmi 
rendszerében betöltött szerepét! 
b) Ismertesse az SZBV közbenső hűtőköri rendszer fontosabb paraméterei  üzemi értéktől 
való eltérésének hatásait, és helyreállításuk módját (tartály L, szivattyú F, p,  hőcserélő T, 
szűrő dp, tokhőmérséklet), valamint a rendszer  üzemmódjait (nyitott vízcsere, hőcserélő 
hűtővíz oldali mosatása)! 

 
12. a) Ismertesse a ZÜHR közbenső hűtőköri rendszer és a ZÜHR csepegővíz elvezető 

rendszer feladatát, melegtartalék-, és üzemelés alatti állapotát, valamint paramétereit, 
reteszeit és üzemviteli korlátozásait! 
b) Ismertesse a nagynyomású ZÜHR rendszer fontosabb paraméterei üzemi értéktől való 
eltérésének hatásait, és helyreállításuk módját (TH tartály szint és bórsav koncentráció, 
szivattyú nyomás és szállított mennyiség), valamint a rendszer  üzemmódjait 
(tartálytisztítási útvonal, bórsav koncentráció beállítás, ellenőrző járatási próba)!  
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13. a) Ismertesse a hidroakkumulátorok rendszer feladatát, melegtartalék-, és üzemzavar alatti 
állapotát, valamint paramétereit, üzemviteli korlátozásait és a blokk védelmi rendszerében 
betöltött szerepét! 
b) Ismertesse a kisnyomású ZÜHR rendszer fontosabb paraméterei  üzemi értéktől való 
eltérésének hatásait, és helyreállításuk módját (TJ tartály szint és bórsav koncentráció, 
szivattyú nyomás és szállított mennyiség), valamint a rendszer  üzemmódjait 
(tartálytisztítási útvonal, bórsav koncentráció beállítás, ellenőrző járatási próba)!  

 
14. a) Ismertesse a lokalizációs torony rendszer feladatát, melegtartalék-, és üzemzavar alatti 

állapotát, üzemi paramétereit, reteszeit és üzemviteli korlátozásait,  valamint a blokk 
védelmi rendszerében betöltött szerepét! 
b) Ismertesse a sprinkler rendszer fontosabb paraméterei  üzemi értéktől való eltérésének 
hatásait, és helyreállításuk módját (TQ tartály szint és közeg összetétel, szivattyú nyomás 
és szállított mennyiség), valamint a rendszer  üzemmódjait (ejektor kizárás LIP próbához, 
ellenőrző járatási próba, átrakás alatti blindelt állapot)!  

 
15. a) Ismertesse a pihentető- és átrakó medence hűtőköri rendszer feladatát, normál üzemi 

állapotát és paramétereit, valamint reteszeit és üzemviteli korlátozásait! 
b) Ismertesse a lokalizációs torony rendszer  üzemmódjait (ürítési útvonal TG, TJ, TC 
felé, tálcatisztítás, tálcahűtés, tálca áttárolások)!  

 
16. a) Ismertesse a töménybór rendszer feladatát, melegtartalék-, és üzemelés alatti állapotát,  

üzemi paramétereit, reteszeit és üzemviteli korlátozásait, valamint és a blokk védelmi 
rendszerében betöltött szerepét! 
b) Ismertesse a pihentető- és átrakó medence hűtőköri rendszer fontosabb paramétereinek 
üzemi értéktől való eltérésének hatásait, és helyreállításuk módját (tartály- szint, 
hőmérséklet és bórsav koncentráció, szivattyú nyomás), valamint a rendszer  üzemmódjait 
(tisztítási útvonal, koncentráció hígítás, szivattyú és hőcserélő átkötés, feltöltés 
átrakáshoz,  ürítés átrakás után)! 

 
17. a) Ismertesse az 1. sz. víztisztító rendszer feladatát, normál üzemi állapotát és 

paramétereit, valamint reteszeit és üzemviteli korlátozásait! Ismertesse a primerköri 
hőhordozó jelentősebb szennyező anyagait, valamint a kation és anion típusú ioncserélő 
szűrők alkalmazásának célját és működési elvét! 
b) Ismertesse a 2. sz. víztisztító rendszer legfontosabb üzemmódjait (tartálytisztítás, 
tartály utántöltési útvonalak: TG, XL, TK, TR, kampányvégi bórkivonás, finom 
dekontaminálás lehűtés alatt)! 

 
18. a) Ismertesse a 2. sz. víztisztító rendszer feladatát, normál üzemi állapotát és paramétereit, 

valamint reteszeit és üzemviteli korlátozásait! 
b) Ismertesse a töménybór rendszer fontosabb paramétereinek üzemi értéktől való 
eltérésének hatásait, és helyreállításuk módját (tartály szint és bórsav koncentráció 
csökkenés), valamint a rendszer  üzemmódjait (tartály utántöltési útvonalak: TH, TJ, XL, 
TG, TH, tisztítási útvonal a 4. sz. víztisztítón)! 
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19. a) Ismertesse a 4. sz. víztisztító rendszer feladatát, normál üzemi állapotát és paramétereit, 
valamint reteszeit és üzemviteli korlátozásait! 
b) Ismertesse a gőzfejlesztő leiszapolási rendszer fontosabb paramétereinek  üzemi 
értéktől való eltérésének hatásait, és helyreállításuk módját (expander szint, leiszapolási 
hőmérséklet és mennyiség), valamint a rendszer  üzemmódjait (GF ürítés RP99, 
RZ05B001, RZ12 felé, RZ05B001 kitárolása 5. sz. víztisztító felé)!  

 
20. a) Ismertesse a gőzfejlesztők leiszapolási rendszerének feladatát, felépítését, normál 

üzemi állapotát és paramétereit, valamint reteszeit és üzemviteli korlátozásait!  
b) Ismertesse a lokalizációs torony rendszer  üzemmódjait (ürítési útvonal TG, TJ, TC 
felé, tálcatisztítás, tálcahűtés, tálca áttárolások)!  

 
21. a) Ismertesse a vegyszeradagoló rendszer feladatát, normál üzemi állapotát és 

paramétereit, valamint a kémiai gáztalanítás célját, megvalósításának módját! Ismertesse a 
fővízköri hőhordozó víznormáinak biztosításával kapcsolatos alapelveket (vegyszerek 
alkalmazása, víznorma ellenőrzése)! 
b) Ismertesse a fedélzeti tűzivíz rendszer paraméterei  üzemi értéktől való eltérésének 
hatásait, és helyreállításuk lépéseit (UJ90B001-es tartályszint, UA30B001, 2-es tartály 
alacsony nyomása)! 

 
22. a) Ismertesse a nitrogén rendszerek, a nagynyomású levegő rendszer és a karimás kötések 

tömörségellenőrző rendszerének feladatát, normál üzemi állapotát és paramétereit, 
valamint üzemviteli korlátozásait! 
b) Ismertesse a nagynyomású levegő rendszer és berendezései paraméterei üzemi értéktől 
való eltérésének hatásait, és helyreállításuk lépéseit (tartály nyomás és hőmérséklet), 
valamint  üzemmódjait (rendszer összekötés, vezetékszakasz szétválasztás, 10 órás 
tömörség próba)! 

 
23. a) Ismertesse a hermetikus téri szellőző rendszerek feladatát, normál üzemi-, és 

üzemzavar alatti állapotát, paramétereit, valamint reteszeit és üzemviteli korlátozásait! 
b) Ismertesse a nitrogén rendszerek (GF varratvédő kamra) paraméterei  üzemi értéktől 
való eltérésének hatásait, és helyreállításuk lépéseit (kamranyomás, és 
nedvességtartalom), valamint  üzemmódjait (nagynyomású - TK nitrogén párna, GF vvk. 
– mintázás utáni nyomás beállítás, átrakási állapot)! 

 
24. a) Ismertesse az üzemzavari gázeltávolító rendszer feladatát, melegtartalék-, és üzemzavar 

alatti állapotát, valamint legfontosabb reteszeit és üzemviteli korlátozásait! 
b) Ismertesse a hermetikus téri recirkulációs szellőző rendszerek (TL01/03) paraméterei 
üzemi értéktől való eltérésének hatásait, és helyreállításuk lépéseit (box vákuum romlás és 
hőfok növekedés)! Ismertesse az operátori feladatokat a karimás kötések tömörtelenségére 
utaló tablójelzés érkezése esetén!  

 
25. a) Ismertesse a biztonsági hűtővíz- és a fedélzeti tűzivíz rendszerek feladatát, normál 

üzemi állapotát és paramétereit, valamint reteszeit és üzemviteli korlátozásait! 
b) Ismertesse a kisnyomású ZÜHR rendszer fontosabb paraméterei  üzemi értéktől való 
eltérésének hatásait, és helyreállításuk módját (TJ tartály szint és bórsav koncentráció, 
szivattyú nyomás és szállított mennyiség), valamint a rendszer  üzemmódjait 
(tartálytisztítási útvonal, bórsav koncentráció beállítás, ellenőrző járatási próba)!  
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„B” tételsor (Blokküzemeltetési ismeretek)  
 

 
1. Ismertesse a blokkvezénylő és a tartalékvezénylő általános operátori ellenőrzési 

feladatainak végrehajtásának módját! 
2. Ismertesse a blokk üzemi állapot ellenőrzésének lépéseit! Ismertesse az ellenőrzési listák 

vezetésének szabályait! 
3. Ismertesse a technológiai rendszerek és berendezések üzemi állapotának általános 

ellenőrzési szabályait! 
4. Ismertesse az eltérő paraméterek helyreállításának általános szabályait! 
5. Ismertesse az üzemviteli próbák, illetve programok típusait, és végrehajtásuk általános 

szabályait! 
6. Ismertesse a rendszer és berendezései üzembevételének általános végrehajtási szabályait! 
7. Ismertesse a rendszer és berendezései üzemből kivételének általános végrehajtási 

szabályait! 
8. Ismertesse az aktív zóna állapotellenőrzésének módját a VERONA segítségével!  
9. Ismertesse SZBV rendszer ellenőrzésének módját a GB05-ös panel és a GA03-as pult 

eszközei alapján! 
10. Ismertesse az RVR ellenőrzésének módját a BER panel és a GA03-as pult eszközei 

alapján! 
11. Ismertesse a fővízköri szabályozó rendszerek állapotának, illetve működésének ellenőrzési 

módját! 
12. Ismertesse a ZÜHR rendszerek működőképességének ellenőrzési módját a GB14X/Y/W, 

és a GB02-es panelek berendezései és eszközei alapján! 
13. Ismertesse a hermetikus téri lokalizáló rendszerek működőképességének ellenőrzési 

módját a GB14X/Y/W, és a GB01-es panel berendezései és eszközei alapján. 
14. Ismertesse a primerköri technológiai rendszerek ellenőrzésének stratégiáját és módját! 
15. Ismertesse a sugárvédelmi ellenőrző rendszerek ellenőrzésének stratégiáját és módját! 
16. Ismertesse a blokkszámítógép és a VERONA működőképességének ellenőrzési módját! 
17. Ismertesse a blokk primer frekvenciaszabályozásba való bekapcsolásával, és az állapot  

fenntartásával kapcsolatos operátori feladatokat! 
18. Ismertesse a NER kalibrálási feltételek meghatározásának, és a kalibrálás végrehajtásának 

legfontosabb szabályait! 
19. Ismertesse az SZBV hatos csoport kazettái helyzetkiegyenlítésének végrehajtási 

szabályait! 
20. Ismertesse a blokk kampányvégi üzemeltetésének jellemzőit, és a kampánynyújtás 

lehetséges módjait! 
21. Ismertesse egy biztonsági hűtővíz rendszer kivételével kapcsolatos üzemállapotok 

jellemzőit normál, és átrakási időszakban! 
22. Ismertesse a blokk üzemeltetési előírásait egy biztonsági rendszer, vagy rendszer elem 

üzemképtelensége mellett! 
23. Ismertesse a blokk részterheléses üzemmódjának jellemzőit, és üzemeltetési szabályait 

egy melegtartalékba vett hurokkal!  
24. Ismertesse a blokk 50%-os teljesítmény szinten történő üzemeltetésének jellemzőit! 
25. Ismertesse a MÜSZ-ben definiált blokki üzemállapotok meghatározásait! 
26. Ismertesse, hogy milyen esetekben kell a reaktor teljesítményét csökkenteni! 
27. Ismertesse, hogy milyen esetekben kell a reaktort leállítani normál üzemi, ÜV3-as, vagy  

ÜV1-es sebességgel! 
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28. Ismertesse a primerköri tartályokban (TH, TJ, TQ, THHidro, TR, 01/02TC) tárolt közegek 
térfogatára és bórsav koncentrációjára vonatkozó üzemviteli korlátozásokat! 

29. Ismertesse a primerköri hűtőközegre vonatkozó üzemviteli hőmérséklet- és nyomás 
korlátozásokat! 

30. Ismertesse a primerköri hűtőközeg szervezetlen szivárgásának mértékére vonatkozó 
korlátozást, és annak fizikai hátterét! 

31. Ismertesse a Verona és a folyamatellenőrző blokkszámítógép üzemképességére vonatkozó 
üzemviteli korlátozásokat! 

32. Ismertesse az aktív zóna természetes cirkulációs hűtési üzemmódjára vonatkozó 
üzemviteli korlátozásokat! 

33. Ismertesse MET-re hozás során az indítási intervallumra, majd a reaktor kritikus 
állapotára vonatkozó üzemviteli korlátozásokat! 

34. Ismertesse az „Intézkedések a tisztakondenzátum ellenőrizetlen primerköri hűtőközegbe 
kerülésének megakadályozására” (PR-05 8.11. sz. melléklet) és a „Természetes cirkuláció 
ellenőrzése” (PR-05 8.14. sz. melléklet) dokumentumok célját, terjedelmük fő irányait, 
valamint az előírások biztosításának módját! 

35. Ismertesse a blokk leállítást megelőzően végrehajtandó feladatokat! 
36. Ismertesse a blokk leterhelésének lépéseit MET teljesítményszintig! 
37. Ismertesse a reaktor szubkritikus állapotba hozásának lépéseit! 
38. Ismertesse a fővízkör lehűtés alatti "finom dekontaminációs" útvonal beállításának célját 

és végrehajtásának menetét! 
39. Ismertesse a fővízkör lehűtésének fő lépéseit, valamint a végrehajtandó operátori 

tevékenységeket! 
40. Ismertesse a fővízkör nyomásmentesítésének végrehajtási módját és menetét! 
41. Ismertesse a fővízkör ürítésének végrehajtási módját és menetét! 
42. Ismertesse a természetes cirkuláció egy, illetve két hurokkal történő fenntartásának 

jellemzőit és szabályait! 
43. Ismertesse egy biztonsági rendszerváltás, illetve a természetes cirkulációs hurokváltás 

(egy- és kéthurkos) végrehajtásának menetét és szabályait! 
44. Ismertesse az átrakás megkezdési feltételeiből a reaktoroperátorra vonatkozó feladatokat, 

valamint a pihentető- és átrakó medence átrakás előtti feltöltésének célját, és a végrehajtás 
módját!  

45. Ismertesse a pihentető- és átrakó medence közegének átrakás alatti tisztítási célját és 
végrehajtásának módját, valamint a medence leürítésének végrehajtását!  

46. Ismertesse a műszakonta és naponta elvégzendő operátori ellenőrzési feladatokat a 
főjavítás alatt! 

47. Ismertesse a karbantartás utáni hurok töltés és nyomáspróba (75 vagy 137 bar-os) 
végrehajtás módját!  

48. Ismertesse, hogy milyen reaktorszint változtatásokat, és fontosabb technológiai útvonal 
beállításokat kell elvégezni a ROP-nak a főjavítás alatt! 

49. Ismertesse a blokk indításával kapcsolatos előkészítő feladatokat, valamint azok 
végrehajtásának módját! 

50. Ismertesse a fővízkör 110 ÷ 120 °C-ra történő felfűtés végrehajtásának menetét! 
51. Ismertesse a fővízkör 137 bar-os tömörségvizsgálatának, illetve 164 bar-os szilárdsági 

nyomáspróbájának végrehajtási menetét és módját! 
52. Ismertesse milyen blokk indítási próbákat kell végrehajtani a 150 °C-os hőmérséklet 

eléréséig! 
53. Ismertesse a gőzpárna létrehozásának menetét, a létrejött állapot jellemzőit! Hasonlítsa 

össze a nitrogénes- és a gőzpárnás állapot viselkedését! 
54. Ismertesse a fővízkör felfűtésének menetét a  MET-re hozás hőmérsékletéig! 
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55. Ismertesse MET-re hozás feladatainak végrehajtását! 
56. Ismertesse a blokk energetikai indításával kapcsolatos operátori feladatokat! 
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„C” tételsor (Reaktor fizika)  
 
1. Ismertesse a legfontosabb reaktorfizikai jellemzők fogalmát, mértékegységeit, szokásos 

nagyságrendjét! 
2. Ismertesse egy neutronciklus jellemzőit! 
3. Ismertesse a reaktor üzemállapotait a kritikusság szempontjából, a reaktivitás fogalmát, a 

generációs idő, a reaktor periódusidő, a prompt kritikusság fogalmát, a késő neutronok 
szerepét a reaktor szabályozásában! 

4. Ismertesse a szubkritikus sokszorozás fogalmát! 
5. Ismertesse a legfontosabb reaktivitás effektusok és reaktivitás együtthatók fogalmát és 

jellemzőit. 
6. Ismertesse a legfontosabb reaktivitás effektusok kapcsolatát a biztonsággal (moderáltság, 

önszabályozás). 
7. Ismertesse a moderátor átlagos hőmérséklete szerinti reaktivitás együttható fogalmát, 

változását a moderátor hőmérséklete, a bórkoncentráció és az üzemidő függvényében! 
8. Ismertesse az üzemanyag hőmérséklete szerinti reaktivitás együttható változását, továbbá 

a Doppler-effektus lényegét! 
9. Ismertesse a szabályzó és biztonságvédelmi rúdcsoportok feladatát, a differenciális és az 

integrális értékesség fogalmát! 
10. Ismertesse a bóros szabályozás feladatát, a bórsav értékességének fogalmát, a bórsav 

koncentráció változását a kampány során! 
11. Ismertesse az üzemanyag kiégés folyamatát, legfontosabb jellemzőit! 
12. Ismertesse a xenon keletkezésének és fogyásának folyamatát, a xenon koncentráció és az 

általa lekötött reaktivitás változását fluxusváltozások hatására, a xenon mérgezettség 
változását a reaktor indítása, a reaktor leállítása, teljesítmény csökkentését követő 
visszaterhelés után! 

13. Ismertesse a szamárium keletkezésének és fogyásának mechanizmusát, az állandósult 
reaktor mérgezettséget, a reaktor mérgek hatását a reaktor leállítása után! 

14. Ismertesse a reaktivitás együtthatók értékére, a szabályzócsoport üzemi tartományára, a 
reaktivitás-bevitelre, a bórsav koncentrációra és változtatására vonatkozó korlátozásokat, 
illetve azok fizikai alapjait! 

15. Ismertesse a blokk teljesítmény üzeme közben a reaktor lokális és átlagos paramétereire 
vonatkozó korlátozásokat, ezek fizikai alapjait, az ellenőrzés módszerét, a teendőket a 
korlát megsértése esetén! 

16. Ismertesse az in-core mérőrendszer célját, elemeit, jellemzőit, a VERONA rendszer 
szerepét a reaktor üzemeltetésében! 

17. Ismertesse az átrakás utáni reaktorfizikai mérések tartalmát, menetét, célját! 
18. Ismertesse a blokk leterhelése, lehűtése közben érvényes korlátozásokat, azok fizikai 

magyarázatát! Ismertesse a blokk leállítására, szubkritikus állapotban tartására vonatkozó 
reaktorfizikai korlátozásokat, a korlátozások fizikai hátterét! 

19. Ismertesse a remanens hőfejlődés okát, jellemzőit, a természetes cirkuláció fizikáját, a 
természetes cirkulációs hűtési üzemmódban érvényes korlátozásokat, a korlátozások 
fizikai hátterét! 

20. Ismertesse a kritikus szabályzó csoport helyzet meghatározásának, valamint a kritikus 
bórsav-koncentráció meghatározásának módszerét az Operátori Segédlet alapján! 

 
 
 


