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1. TÉTEL 
 
1. A.) Ismertesse a 2. számú víztisztító (VT) rendszer kialakítását, kapcsolását, berendezé-

seinek feladatát és felépítését! 

 B.) Ismertesse a karbantartó szellőző rendszer feladatát, kapcsolását, berendezéseinek 
normál üzemi állapotát, paramétereit, reteszeit és üzemviteli korlátozásait, a lehet-
séges paraméterszabályozás módját! 

2. Ismertesse a KÜV operátor feladatait a főjavításra történő blokk leállást megelőző idő-
szakban! 

 
 
 
 

2. TÉTEL 
 
1. A.) Ismertesse a 3. számú víztisztító (VT) rendszer kialakítását, kapcsolását, berendezé-

seinek feladatát és felépítését! 

 B.) Ismertesse a városi fűtési rendszer kialakítását, kapcsolását, berendezéseinek nor-
mál üzemi állapotát, paramétereit, reteszeit és üzemviteli korlátozásait, a lehetséges 
paraméterszabályozás módját! 

2. Ismertesse az üzemelő TN02-UH03D00* ventilátorok meghibásodásakor bekövetkező 
lehetséges paraméterváltozásokat és a szükségessé váló operátori beavatkozásokat, ha 
csak részlegesen indul a tartalék ventilátor! 

 
 
 
 

3. TÉTEL 
 
1. A.) Ismertesse a 4. számú víztisztító (VT) rendszer kialakítását, kapcsolását, berendezé-

seinek feladatát, felépítését! 

 B.) Ismertesse a tiszta kondenzátum rendszer kialakítását, kapcsolását, berendezéseinek 
normál üzemi állapotát, paramétereit, reteszeit és üzemviteli korlátozásait, a lehet-
séges paraméterszabályozás módját! 

2. Ismertesse az „Egy biztonsági rendszer üzemképtelensége”, illetve az „Egy biztonsági 
hűtővíz rendszer üzemképtelensége” blokki üzemállapot jellemzőit és az ezzel kapcsola-
tos KÜV operátori tevékenységeket! 
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4. TÉTEL 
 
1. A.) Ismertesse az 5. számú víztisztító (VT) rendszer kialakítását, kapcsolását, berende-

zéseinek feladatát és felépítését! 

 B.) Ismertesse a sótalanvíz rendszer kapcsolását, berendezéseinek normál üzemi állapo-
tát, paramétereit, reteszeit és üzemviteli korlátozásait, a lehetséges paraméterszabá-
lyozás módját! 

2. Ismertesse, milyen operátori beavatkozásokat kell elvégezni, ha tartósan alacsony az 
RV09-14-es gerinc nyomása, és a 3 db sótalanvíz szivattyú nem tudja helyreállítani azt! 

 
 
 

5. TÉTEL 
 
1. A.) Ismertesse a 6. számú víztisztító (VT) rendszer feladatát, kapcsolását, berendezése-

inek felépítését és legfontosabb jellemzőit! 

 B.) Ismertesse a segédépületi gáztisztító rendszer feladatát, kapcsolását, berendezései-
nek normál üzemi állapotát, paramétereit, reteszeit és üzemviteli korlátozásait, a le-
hetséges paraméterszabályozás módját! 

2. Ismertesse a *0TS22-32A302-es mérésen mért 3,5%-os H2 koncentrációnál bekövetkező 
működéseket és a tartósan magas érték mellett az operátori beavatkozásokat! 

 
 
 

6. TÉTEL 
 
1. A.) Ismertesse a biztonsági hűtővíz rendszer feladatát, kapcsolását, berendezéseinek 

felépítését és legfontosabb jellemzőit! 

 B.) Ismertesse a hidrogénégető rendszer feladatát, kapcsolását, berendezéseinek normál 
üzemi állapotát, paramétereit, reteszeit és üzemviteli korlátozásait, a lehetséges pa-
raméterszabályozás módját! 

2. Ismertesse a LIP/TLPI indító jeleit, illetve a próbák alatti KÜV operátori feladatokat! 

 
 
 

7. TÉTEL 
 
1. A.) Ismertesse a csurgalékvíz fogadó rendszer feladatát, kapcsolását, berendezéseinek 

felépítését és legfontosabb jellemzőit! 

 B.) Ismertesse a főépületi gáztisztító rendszer feladatát, kapcsolását, berendezéseinek 
normál üzemi állapotát, paramétereit, reteszeit és üzemviteli korlátozásait, a lehet-
séges paraméterszabályozás módját! 

2. Ismertesse, hogy az átrakási időszakban milyen a KÜV operátor által üzemeltetett rend-
szerek állapota! 
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8. TÉTEL 
 
1. A.) Ismertesse az erőmű fűtési rendszerének feladatát, kapcsolását, berendezéseinek 

felépítését és legfontosabb jellemzőit! 

 B.) Ismertesse a csurgalékvíz fogadó rendszer feladatát, kapcsolását, berendezéseinek 
normál üzemi állapotát, paramétereit, reteszeit és üzemviteli korlátozásait, a lehet-
séges paraméterszabályozás módját! 

2. Ismertesse a házi üzemi gőz rendszer nyomáslengése miatt bekövetkező működéseket, és 
az operátori beavatkozásokat a 3. számú víztisztító rendszernél! 

 
 
 

9. TÉTEL 
 
1. A.) Ismertesse a főépületi gáztisztító rendszer feladatát, kapcsolását, berendezéseinek 

felépítését és üzemeltetési paramétereit! 

 B.) Ismertesse a 6. számú víztisztító rendszer berendezéseinek normál üzemi állapotát, 
paramétereit, reteszeit és üzemviteli korlátozásait, a lehetséges paraméterszabályo-
zás módját! 

2. Ismertesse, milyen beavatkozásokat kell elvégezni, ha tartósan alacsony az RV09-14-es 
gerinc nyomása, és a 3 db sótalanvíz szivattyú nem tudja helyreállítani azt! 

 
 
 
 

10. TÉTEL 
 
1. A.) Ismertesse a gőzellátó és kondenzátum rendszert és a rendszer berendezéseinek 

feladatát, felépítését! 

 B.) Ismertesse a 5. számú víztisztító rendszer berendezéseinek normál üzemi állapotát, 
paramétereit, reteszeit és üzemviteli korlátozásait, a lehetséges paraméterszabályo-
zás módját! 

2. Ismertesse a blokk indítása során elvégzendő KÜV operátori feladatokat! 

 
 
 

11. TÉTEL 
 
1. A.) Ismertesse a hidrogénégető rendszert és a rendszer berendezéseinek feladatát, fel-

építését! 

 B.) Ismertesse a 4. számú víztisztító (VT) rendszer berendezéseinek normál üzemi álla-
potát, paramétereit, reteszeit és üzemviteli korlátozásait, a lehetséges paramétersza-
bályozás módját! 

2. Ismertesse a primerkör leürítésének feltételeit, illetve módját! 
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12. TÉTEL 
 
1. A.) Ismertesse a segédépületi gáztisztító rendszer feladatát, kapcsolását, berendezései-

nek feladatát, felépítését! 

 B.) Ismertesse a 3. számú víztisztító rendszert, berendezéseinek normál üzemi állapotát, 
paramétereit, reteszeit és üzemviteli korlátozásait, a lehetséges paraméterszabályo-
zás módját! 

2. Ismertesse a városi fűtési rendszer keringtetésének megszűnésekor a paraméterváltozáso-
kat és a szükséges operátori beavatkozásokat! 

 
 
 

13. TÉTEL 
 
1. A.) Ismertesse a sótalanvíz rendszer feladatát, kapcsolását, berendezéseinek felépítését 

és üzemeltetési paramétereit! 

 B.) Ismertesse a 2. számú víztisztító rendszer berendezéseinek normál üzemi állapotát, 
paramétereit, reteszeit és üzemviteli korlátozásait, a lehetséges paraméterszabályo-
zás módját! 

2. Ismertesse a KÜV operátor feladatait a főjavításra történő blokk leállást megelőző idő-
szakban! 

 
 
 
 

14. TÉTEL 
 
1. A.) Ismertesse a technológiai hűtővíz rendszer feladatát, kapcsolását, berendezéseinek 

felépítését és üzemeltetési paramétereit! 

 B.) Ismertesse a vegyszeradagoló rendszert és a rendszer berendezéseinek feladatát, 
felépítését! 

2. Ismertesse az üzemelő TN02-UH03D00* ventilátorok meghibásodásakor bekövetkező 
lehetséges paraméterváltozásokat és az operátori beavatkozásokat, ha csak részlegesen 
indul a tartalék ventilátor! 

 
 
 
 

15. TÉTEL 
 
1. A.) Ismertesse a tiszta kondenzátum rendszer feladatát, kapcsolását, berendezéseinek 

felépítését és üzemeltetési paramétereit! 

 B.) Ismertesse a hulladékvíz vizsgáló rendszer berendezéseinek feladatát, felépítését! 

2. Ismertesse a házi üzemi gőz rendszer nyomáslengése miatt bekövetkező működéseket és 
az operátori beavatkozásokat a 3. számú víztisztító rendszernél! 
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16. TÉTEL 
 
1. A.) Ismertesse a városi fűtési rendszer feladatát, kialakítását, berendezéseinek felépíté-

sét és üzemeltetési paramétereit! 

 B.) Ismertesse a nyersvíz rendszer berendezéseinek feladatát, felépítését! 

2. Ismertesse a LIP/TLPI indító jeleit, illetve a próbák alatti KÜV operátori feladatokat! 

 
 
 
 

17. TÉTEL 
 
1. A.) Ismertesse a karbantartási szellőző rendszer feladatát, kapcsolását, berendezéseinek 

felépítését és legfontosabb jellemzőit! 

 B.) Ismertesse a műszerautomatika kifúvató rendszer berendezéseinek feladatát, felépí-
tését! 

2. Ismertesse a KÜV operátor feladatait a főjavításra történő blokk leállást megelőző idő-
szakban! 

 
 
 
 

18. TÉTEL 
 
1. A.) Ismertesse a normál üzemi szellőző rendszerek feladatát, kapcsolását, berendezése-

inek felépítését és üzemeltetési paramétereit! 

 B.) Ismertesse a kisnyomású nitrogén rendszer berendezéseinek feladatát, felépítését! 

2. Ismertesse a *0TS22-32A302-es mérésen mért 3,5%-os H2 koncentrációnál bekövetkező 
legfontosabb működéseket, a tartósan magas érték mellett az operátori beavatkozásokat! 

 
 
 
 

19. TÉTEL 
 
1. A.) Ismertesse a bórsav adagoló rendszer feladatát, kialakítását, berendezéseinek felépí-

tését! 

 B.) Ismertesse a kisnyomású levegő rendszer berendezéseinek feladatát, felépítését! 

2. Ismertesse a primerkör leürítésének feltételeit, illetve módját! 

 
 


